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Мета роботи. Метою дипломної роботи є спроектувати систему електропостачання 
ТОВ «АВІС» на основі діючих методик розрахунку. 
Актуальність проектування. Оптимальне функціонування підприємства в 
значній мірі залежить від правильного вибору та синтезу системи 
електропостачання підприємства. Тому актуальним є вибір раціональних систем 
живлення, сучасного електрообладнання, провідниково-кабельної продукції, 
підвищення надійності електропостачання, поліпшення використовування 
існуючих мереж, зниження втрат активної енергії, уніфікація та індустріалізація 
будівництва нових об’єктів. Порушення надійності електропостачання 
призводить до суттєвих збитків, до неможливості роботи електрообладнання та 
ведення технологічних процесів.  
Генплан підприємства з електричними мережами 
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Експлікація будівель та споруд                                               




№ по генплану Найменування Примітка
1 Завод полімерного упакування
2 Цех (друкарня) Рн = 175
3 Завод безалкогольних напоїв Рн = 189
4 Очисні споруди
5 Очисні споруди Рн = 63
6 Котельня Рн = 44
7 Склад № 1 Рн = 126
9 Склад № 3(гот.прод) Рн = 215
10 Склад № 4(гот.прод) Рн = 138
Рн = 177
8 Склад № 2 Рн = 126
Рн = 63
12 Рн = 108
13 Цех по виробництву майонезу Рн = 244
11 Оліє-очисний завод Рн = 140





Точка підведення зовнішньої ПЛ
КЛ 10 кВ
Однотрансформаторна ГПП
Однолінійна схема електропостачання 
 


























































































































































































Від ПС 110 кВ 
0,7 км
















































    Тістозамішувач 4
     Бойлер
7,8
     Вага (50 – 100кг)
     Дозатор борошна
     Піч 10
      Піч 10
      Піч 10
4
1
    Тістозамішувач
5
    Тісторозкачувач
7
     Дозатор води
1,1













Найменування цехів Pн, кВт№
    Тістозамішувач 46
    Тістозамішувач 45
    Тістозамішувач 64
    Борошно просівач 1,13
    Морозильна камера 42
     Морозильна камера 41
      Піч 1018
      Піч 419
      Піч 420
      Піч 421
      Піч 422
     Формувальна машина 4,223
     Формувальна машина 4,224










































Щиток освітлювальний робочого освітлення
Умовні позначення
Щиток освітлювальний аварійного освітлення
Лінія робочого освітленняЩО
Лінія аварійного освітлення
Освітлювальні мережі цеху 
   
     
Розрахункова-монтажна таблиця електропостачання цеху 



































































































































































































































































25 20 14,6 51АПВ- 4х2,5 17,48 7,5ТТ 17








































51Г-25 100 63 7,65 38АПВ- 4х2,5 17,48 4,5ТТ 17100
12







25 512 10,48 10,48АПВ- 4х2,5 17,48ТТ 17
ВА 
51Г-25 168






















Повна схема підключення 5 кВт станції з 20 сонячних батарей по 250 Вт., 
 складається з двох стрингів по 20 моделей 
Креслення деталі проекту 
Реалізація системи на сонячних модулях для економії споживання електроенергії  
від мережі в промислових підприємств Характеристика сонячних елементів 
Сумарна величина капітальних вкладень в 
систему електропостачання підприємства
1670835,55 тис грн
Загальна потреба підприємства в 
електроенергії 3715726,61 кВт*год/рік
Оплата за спожиту електроенергію 7872733,61 грн
1,97  грн/кВт*год
Собівартість спожитої електроенергії 219,49 грн/кВт*год
Підсумкова таблиця
Показники
К-сть корисно спожитої ел.енергії
Річне споживання ел.енергії із втратами
Плата за електроенергію
























Гістограма кошторису річних поточних витрат
Таблиця кошторису річних поточних витрат
Стаття витрат
Витрати по експлуатації обладнання 
























1 2 3 4
Техніко-економічні показники СЕП 
 
Висновки 
В дипломному проекті було спроектовано систему електропостачання ТОВ «Авіс». 
Проведено короткий опис технологічних процесі на підприємстві та вихідні дані для 
проектування. 
Розраховано електричні навантаження підприємства, з врахуванням коефіцієнтів 
використання, коефіцієнтів попиту, коефіцієнту одночасності, коефіцієнтів питомого 
освітлення. 
На основі проведених техніко-економічних розрахунків було обрано двоколову 
систему електропостачання, що забезпечить кращу надійність електропостачання.  
Було вибрано перерізи живлячих ліній до електроприймачів марки АПВ, вакуумні 
високовольтні вимикачі 10 кВ марки ВРС та вимикачі цехової мережі 0,4 кВ серії ВА. На 
основі результатів розрахунку коротких замикань зроблено висновки про правильність 
вибору комутаційно-захисної апаратури та провідників цехової і заводської мереж  
Обрана схема електропостачання забезпечує надійне та безперебійне живлення 
підприємства електроенергією. 
В результаті проведених розрахунків було прийнято рішення про встановлення на 
підприємстві двох цехових трансформаторних підстанцій потужністю 630 кВА. 
Також у проекті було проаналізовано переваги сонячної енергетики. Було прийнято 
рішення встановлення на даху цеху фасування олії сонячної станції потужністю 100 кВт, 
вартість станції – 2035 тис. грн.. Станція працює на навантаження заводу. Визначено 
річний прибуток який складає – 293 тис. грн./рік та термін окупності станції – 6,94 роки. 
